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istn. kotłownia olejowa

BARTĄG GM. STAWIGUDA dz. nr 162

pompa ciepła
Q=do 5,8-17,2 kW

32 x 4,0
10000 W

32 x 4,0
10000 W

32 x 4,0
10000 W

bufor V=300 l
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