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OZNACZENIA:
1 - pompa ciepła o mocy 5,8-17,2 kW
2 - zbiornik buforowy V=300 dm3
3 - pompa obiegowa GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180
4 - podgrzewacz przepływowy wody grzewczej N=6 kW
5 - naczynie wzbiorcze - po stronie instalacji c.o.V=12 l
6 - zawór bezpieczeństwa 3/4"
7 - zawór trójdrogowy Ø 25
8 - pompa instalacji c.o. - GRUNDFOS ALPHA2 15-50 130
"O" - odpowietrznik automatyczny
FA - czujnik temperatury zewnętrznej
FB - czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
FV - czujnik w pomieszczeniu
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SCHEMAT GRZEWCZY
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